
2
3

1

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Anel de Vedação

Curva 90º Curta Esgoto Série Normal DN 100

Tubo de Esgoto Série Normal DN 100

Espude

Tubo de Ligação Ajustável

Joelho 90º PVC Azul DN 38

7

8

9

Tubo de Descarga VDE DN 38

Válvula de Descarga

Tubo PVC Soldável Marrom DN 50
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FILTRO

ANAERÓRIO

SUMIDOURO

TANQUE

SÉPTICO

CS

CSCS
CAIXA SIFONADA, PVC - COM GRELHA REDONDA - TIPO ABRE/FECHA - 150X150X50

CS

CS

CS

CS

PVC-50

CV-01

PVC-50

CV-02

0.19

WC FEM.

WC MASC.

PNE MASC.

PNE FEM.

PISO

CIMENTADO

0.19

0.19
0.19

ø100-3,10

i=2.0%

ø100-1,50

i=2.0%

TELHA DE FIBROCIMENTO

i=10%

CALHA METÁLICA i=1%

PVC-75

AP-01

calçada

Desague na

PVC-75

AP-02

calçada

Desague na

A
A

ENTRADA

SAÍDA

    TAMPA EM

CONCRETO ARMADO

INSPEÇÃO

60X60CM

    TAMPA EM

CONCRETO ARMADO

INSPEÇÃO

60X60CM

SAÍDA

CANALETA

TUBO GUIA

 DN 100MM

FUNDO EM

CONCRETO ARMADO

LEITO FILTRANTE

BRITA 4

LAJE EM

CONCRETO ARMADO

       ALVENARIA EM TIJOLO

CERÂMICO MACIÇO

TUBO ENTRADA

 DN 100MM

T.GUIA

FURO (DIÂMETRO): 2,50 CM

ESPAÇAMENTO ENTRE FUROS: 15 CM

MEIA CANA EM

   BRANCO - DN 100MM

ENTRADA

    TAMPA EM

CONCRETO ARMADO

INSPEÇÃO

60X60CM

       ALVENARIA EM TIJOLO

CERÂMICO MACIÇO

JUNTAS LIVRES

ALTURA ÚTIL

LAJE EM

CONCRETO ARMADO

LEITO FILTRANTE

BRITA 4

ENTRADA

B B

1

1
Lastro de Concreto não Estrutural - H: 3 cm

2

3

2
Caixa de Inspeção em Concreto Pré Moldado - DN: 60 cm - H: 60 cm (Variável)

3
Tampa em Concreto Armado com Alça em Ferro;

2

1

CI

HIDRÔMETRO 3/4"TAMPA METÁLICA

LASTRO DE

CONCRETO

PAREDE

DE TIJOLOS

REGISTRO DE

GAVETA 3/4"

BRITA N°2

DRENO Ø5cm

TAMPA ARTICULADA

DET. TAMPA METÁLICA
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6

Anel de Vedação

Curva 90º Curta Esgoto Série Normal DN 100

Tubo de Esgoto Série Normal DN 100

Espude

Tubo de Ligação Ajustável

Joelho 90º   Azul DN 38

7

8

9

Tubo de Descarga VDE DN 38

Válvula de Descarga

Tubo   Soldável Marrom DN 50
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4
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7

8

1
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6

Válvula para Lavatório em Metal Cromado

Sifão Flexível em PVC  

Joelho 90º Esgoto Série Normal DN 40

Tubo Esgoto Série Normal DN 40

Curva Curta 90º Esgoto Série Normal DN 40

Engate Flexível em PVC 1/2"

7

8

Joelho 90º Soldável e com rosca de Latão DN 25 x 1/2"

Tubo PVC Soldável Marrom DN 25

1

3

2

5

6

4

1

2

3

4

5

6

Joelho 90º Esgoto Série Normal DN 40

Tubo Esgoto Série Normal DN 40

Curva Curta 90º Esgoto Série Normal DN 40

Válvula de Descarga para Mictório 

Joelho 90º Soldável e com rosca de Latão DN 25 x 1/2"

Tubo PVC Soldável Marrom DN 25

ESCALA:

DETALHE LAVATÓRIO DE CANTO

1/20

10

ESCALA:

DETALHE BACIA SANITÁRIA - VÁLVULA DE DESCARGA - PCD

1/20

08

ESCALA:

PLANTA DE COBERTURA - DRENAGEM PLUVIAL

1/100

09

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

PVC -

AL -

AF -

DN -

AP -

CV -

CI -

CG -

CA -

ESCALA:

DETALHE MICTÓRIO

1/20

11

ESCALA:

PLANTA BAIXA - SANITÁRIA - BANHEIROS

1/50

01

ESCALA:

PLANTA BAIXA - TANQUE SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO

1/50

03

ESCALA:

CORTE A-A - TANQUE SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO

1/25

04

ESCALA:

DETALHE DO FUNDO FALSO

1/50

05

ESCALA:

DETALHE CANALETA MEIA CANA

S/ESC

06

ESCALA:

PLANTA BAIXA - SUMIDOURO

1/50

07

ESCALA:

CORTE B-B - SUMIDOURO

1/25

08

ESCALA:

CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM - DN 60CM

1/25

02

ESCALA:

DETALHE BACIA SANITÁRIA - VÁLVULA DE DESCARGA

1/20

09

ESCALA:

CAVALETE 3/4" C/ ABRIGO

1/25

07

ANO:

2020
TIPO:

HID
FOLHA:

      2/2
MINISTÉRIO DA DEFESA

P C N
Programa Calha Norte

CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

CNPJ: 04.221.486/0001-49

LOCAL:
RUA RIO MADEIRINHA, S/N

MODIFICAÇÕES:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

AUTOR: DESENHO:
Evaldo Braz de F. Junior

DATA:
24/03/2020
DIM:

METRO
ESCALA:

INDICADA

V
I
S
T
O

PREFEITO MUNICIPAL:

AUTOR:

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA

ÁREAS:

Conforme projeto
arquitetônico

EVALDO BRAZ DE FIGUEIREDO JUNIOR
Eng. Sanitarista e Ambiental

CREA: 035693

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.
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