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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT
CNPJ: 04.221.486/0001-49

Quadro de Cargas (QDAC1) - PLANTA DE BAIXA
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 815 1085 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
QDFL1 3F+N+T B1 220/127 V 50676 46288 R+S+T 14160 15840 16288 1.00 1.00 118.1 118.1 70 222.0 150 0.84 1.99 OK
QDAC2 3F+N+T B1 220/127 V 33183 29865 R+S+T 10748 9298 9820 1.00 1.00 86.8 86.8 50 175.0 125 0.90 2.05 OK

50 TUE - AC - GABINETE SEC. 1 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.35 1.50 OK
51 TUE - AC - SEC. 1 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 20 0.40 1.55 OK
52 TUE - AC - GABINETE SEC. 2 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.32 1.47 OK
53 TUE - AC - SEC. 2 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.37 1.52 OK
54 TUE - AC - GABINETE SEC. 3 F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 20 0.31 1.46 OK
55 TUE - AC -SEC. 3 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.46 1.61 OK
56 TUE - AC - GABINETE SEC. 4 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.51 1.66 OK
57 TUE - AC - SEC. 4 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.56 1.71 OK
58 TUE - AC - GABINETE SEC. 5 F+F+T B1 220 V 1 906 815 S+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 20 0.46 1.61 OK
59 TUE - AC - SEC. 5 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.65 1.80 OK
60 TUE - AC - GABINETE SEC. 6 F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 20 0.50 1.65 OK
61 TUE - AC - SEC. 6 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.73 1.88 OK
62 TUE - AC - GABINETE SEC. 7 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.74 1.89 OK
63 TUE - AC - SEC. 7 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.70 1.85 OK
64 TUE - AC - GABINETE SEC. 8 F+F+T B1 220 V 1 906 815 S+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 20 0.51 1.66 OK
65 TUE - AC - SEC. 8 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.63 1.78 OK
66 TUE - AC - COZINHA F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 20 0.68 1.83 OK
67 TUE - AC - GABINETE SEC. 9 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.32 1.47 OK
68 TUE - AC - SEC. 9 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.38 1.53 OK
69 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
70 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
71 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
72 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 4 13 2 106776 96778 R+S+T 32235 31920 32623
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DPS
175 V - 40 KA

QDAC1

QDFL1 46288 W

150 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#200x100

70

TUE - AC - SEC. 661   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

QDAC2 29865 W

125 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#200x100

50

TUE - AC - GABINETE SEC. 762   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - GABINETE SEC. 1 50  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - SEC. 763   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - SEC. 1 51  1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - GABINETE SEC. 864    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - GABINETE SEC. 2 52  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - SEC. 865   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - SEC. 2 53  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - COZINHA66   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - GABINETE SEC. 3 54   815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - GABINETE SEC. 967   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC -SEC. 3 55  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - SEC. 968   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - GABINETE SEC. 4 56  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva69      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - SEC. 4 57  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva70      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - GABINETE SEC. 5 58   815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva71      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - SEC. 5 59  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva72      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - GABINETE SEC. 6 60   815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  32235
S  31920
T  32623
Total  96778

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#185(185)95mm²
Conduto ø4"(PVC)

300A

Verde

QM1
KW.h

300A
60 kA

185 95

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø4"(PVC)

300A
60 kA

DPS
4x175 V - 40 KA

150 A
10 kA

70 35 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#200x100

(46288 W)
R+S+T

QDFL1

125 A
10 kA

50 25 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#200x100

(29865 W)
R+S+T

QDAC2

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+S 50 (TUE - AC - GABINETE SEC. 1)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+T 51 (TUE - AC - SEC. 1)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
S+T 52 (TUE - AC - GABINETE SEC. 2)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 53 (TUE - AC - SEC. 2)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
R+T 54 (TUE - AC - GABINETE SEC. 3)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

S+T 55 (TUE - AC -SEC. 3)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+S 56 (TUE - AC - GABINETE SEC. 4)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 57 (TUE - AC - SEC. 4)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S+T 58 (TUE - AC - GABINETE SEC. 5)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 59 (TUE - AC - SEC. 5)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R+T 60 (TUE - AC - GABINETE SEC. 6)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
S+T 61 (TUE - AC - SEC. 6)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 62 (TUE - AC - GABINETE SEC. 7)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+T 63 (TUE - AC - SEC. 7)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S+T 64 (TUE - AC - GABINETE SEC. 8)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+S 65 (TUE - AC - SEC. 8)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R+T 66 (TUE - AC - COZINHA)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
S+T 67 (TUE - AC - GABINETE SEC. 9)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 68 (TUE - AC - SEC. 9)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+S 69 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+S 70 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+S 71 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+S 72 (Reserva)

QDAC1
(96778 W)

Quadro de Cargas (QDAC2) - PLANTA DE BAIXA
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 815 1085 1630 2400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
73 TUE - AC - APLIC E GEOBRAS F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.53 2.58 OK
74 TUE - AC - CONTROLADOR F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.46 2.51 OK
75 TUE - AC - RECEPÇÃO F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 20 0.63 2.68 OK
76 TUE - AC - RH F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.45 2.51 OK
77 TUE - AC - CHEFE RH F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.25 2.30 OK
78 TUE - AC - ALMOXARIFADO F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.31 2.36 OK
79 TUE - AC - ADMINISTRAÇÃO F+F+T B1 220 V 1 2667 2400 R+S 1200 1200 1.00 1.00 12.1 12.1 4 32.0 20 0.85 2.90 OK
80 TUE - AC - CONVÊNIOS F+F+T B1 220 V 1 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00 1.00 12.1 12.1 4 32.0 20 1.12 3.17 OK
81 TUE - AC - PROCURADORIA F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.61 2.67 OK
82 TUE - AC - SALA DO PROCURADOR F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.68 2.74 OK
83 TUE - AC - SALA DE REUNIÃO F+F+T B1 220 V 1 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00 1.00 12.1 12.1 4 32.0 20 1.72 3.77 OK
84 TUE - AC - SALA DE REUNIÃO F+F+T B1 220 V 1 2667 2400 S+T 1200 1200 1.00 1.00 12.1 12.1 4 32.0 20 1.91 3.96 OK
85 TUE - AC - SALA DE LICITAÇÕES F+F+T B1 220 V 1 2667 2400 R+S 1200 1200 1.00 1.00 12.1 12.1 4 32.0 20 0.60 2.66 OK
86 TUE - AC - CPL F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 4 32.0 20 0.29 2.35 OK
87 TUE - AC - ADM F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.47 2.52 OK
88 TUE - AC - FINANÇAS F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.52 2.57 OK
89 TUE - AC - CONTABILIDADE F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.58 2.63 OK
90 TUE - AC - APOIO CHEFE GAB. F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.64 2.69 OK
91 TUE - AC - CHEFE DE GABINETE F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 20 0.73 2.78 OK
92 TUE - AC - GAB. DO PREFEITO F+F+T B1 220 V 1 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00 1.00 12.1 12.1 4 32.0 20 1.84 3.89 OK
93 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
94 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
95 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
96 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
97 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 12 1 6 33183 29865 R+S+T 10748 9298 9820
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DPS
175 V - 40 KA

QDAC2

TUE - AC - APLIC E GEOBRAS 73  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - CPL86    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - CONTROLADOR 74  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - ADM87   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - RECEPÇÃO 75  1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - FINANÇAS88   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - RH 76  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - CONTABILIDADE89   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - CHEFE RH 77  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - APOIO CHEFE GAB.90   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - ALMOXARIFADO 78  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - CHEFE DE GABINETE91   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - ADMINISTRAÇÃO 79  2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - GAB. DO PREFEITO92   2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - AC - CONVÊNIOS 80  2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva93      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - PROCURADORIA 81  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva94      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - SALA DO PROCURADOR 82  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva95      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - SALA DE REUNIÃO 83  2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva96      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - SALA DE REUNIÃO 84  2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva97      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - AC - SALA DE LICITAÇÕES 85  2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  10748
S   9298
T   9820
Total  29865

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#50(50)25mm²

Conduto #200x100

125 A

Verde

QDAC1 125 A
10 kA

50 25

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x100

125 A
10 kA

DPS
4x175 V - 40 KA

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+S 73 (TUE - AC - APLIC E GEOBRAS)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 74 (TUE - AC - CONTROLADOR)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

S+T 75 (TUE - AC - RECEPÇÃO)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 76 (TUE - AC - RH)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 77 (TUE - AC - CHEFE RH)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
S+T 78 (TUE - AC - ALMOXARIFADO)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(2400 W)

R+S 79 (TUE - AC - ADMINISTRAÇÃO)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2400 W)
R+T 80 (TUE - AC - CONVÊNIOS)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

S+T 81 (TUE - AC - PROCURADORIA)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+S 82 (TUE - AC - SALA DO PROCURADOR)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(2400 W)

R+T 83 (TUE - AC - SALA DE REUNIÃO)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2400 W)
S+T 84 (TUE - AC - SALA DE REUNIÃO)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(2400 W)

R+S 85 (TUE - AC - SALA DE LICITAÇÕES)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
R+T 86 (TUE - AC - CPL)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

S+T 87 (TUE - AC - ADM)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+S 88 (TUE - AC - FINANÇAS)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 89 (TUE - AC - CONTABILIDADE)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

S+T 90 (TUE - AC - APOIO CHEFE GAB.)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+S 91 (TUE - AC - CHEFE DE GABINETE)

20 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(2400 W)

R+T 92 (TUE - AC - GAB. DO PREFEITO)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+S 93 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+S 94 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+S 95 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+S 96 (Reserva)

16 A
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